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Inspektor Sanitarny w Belchatowie

97-400 Belchatéow, ul. Okrzei 49
Sekretariat tel. 44 733-13-57, Fax 44 733-13-58
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Gmina Rusiec

ul. Wielunska 35

97-438 Rusiec

Nasz znak: PPIS - HK- 45500-29/4/17
Belchatow, dnia /[4.10.2017r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1261),
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z p6zn. zm), § 3 ust.112, § 4 ust. 1 pkt 1,
ust.2iust 3 pkt. 1, § 16 ust.3 pkt 4, § 17 ust.1 pkt 4 i ust.4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2015r., poz. 1989), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r.,, poz. 1257) oraz w oparciu o sprawozdanie
z dnia 19.10.2017r. nr 139Z/10/2017 wydane przez Laboratorium Wody Zaktadu
Wodociagéw i Kanalizacji ,, WOD-KAN” Sp. z 0.0. w Belchatowie ul. Olsztynska 52
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie stwierdza brak przydatnosci
wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Wola Wigzowa do czasu uzyskania
pozytywnych wynikéw badan mikrobiologicznych wody

i nakazuje Gminie Rusiec:

1) niezwiocznie podja¢ dziatania naprawcze zmierzajace do doprowadzenia jakosci wody
pod wzgledem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami okres$lonymi w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

2) zapewni¢ odbiorcom awaryjne zrodto zaopatrzenia w wode

3) poinformowa¢ w sposéb skuteczny korzystajacych z wody z wodociagu Wola
Wigzowa o braku przydatnosci wody do spozycia.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej niniejsza decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z pézn. zm.) organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej sprawuja nadzér nad jakoscia wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

W dniu 19.10.2017r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Belchatowie
wplyneto sprawozdanie z dnia 19.10.2017r. nr 139Z/10/2017 z badania prébki wody pobranej
w dniu 16.10.2017r. w ramach kontroli wewnetrznej z wodociagu Wola Wigzowa.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie po zapoznaniu si¢ z ww.
sprawozdaniem badania probki wody stwierdzit w punkcie monitoringowym obecno$é
og6lnej liczby mikroorganizméw w 1 ml wody w temperaturze 22+2°C po 68+4h:

- Stacja Uzdatniania Wody — w liczbie 228 jtk/1ml.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) woda
jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jezeli jest wolna od mikroorganizméw
chorobotworezych 1 pasozytéw w liczbie stanowiacej potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, wszelkich substancji w stgzeniach stanowiacych potencjalne zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych wiasciwosci korozyjnych i spetnia:
podstawowe  wymagania  mikrobiologiczne, podstawowe wymagania chemiczne
oraz dodatkowe wymagania mikrobiologiczne jak w tym przypadku — okres$lone w zataczniku
nr 3 do przedmiotowego rozporzadzenia. Przedmiotowe wymagania obowiazuja zgodnie z § 4
ust. 1 pkt 1 w wodzie pobieranej z urzadzen wodociagowych. Punktem, w ktérym woda
musi spetnia¢ wymagania z § 3 rozporzadzenia jest w przypadku wody stosownie do § 4 ust.
3 pkt 1 dostarczanej z urzadzen wodociggowych - punkt czerpalny w terenie lub w
zabudowaniach i obiektach z zaworéw uzywanych zwykle do pobierania wody

W zafaczniku nr 3 ,Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne,
fizykochemiczne oraz dotyczace substancji promieniotwérczych, jakim powinna odpowiadaé
woda”, A ,,Wymagania mikrobiologiczne” najwyzsza dopuszczalna warto$¢ ogdlnej liczby
mikroorganizméw w 22+2°C po 72h — okreslona jest jako ,,bez nieprawidtowych zmian”.

Na podstawie monitoringu jakosci wody prowadzonego przez PPIS w Belchatowie mozna
stwierdzi¢, ze uzyskana ilo$¢ ogélnej liczby mikroorganizméw w 22+2°C po 68+4h w 1 ml
wody w Stacji Uzdatniania Wody w Woli Wiazowej w ilosci 228 jtk/ml, jest duzo wyzsza od
sredniej wieloletniej i $wiadczy o nieprawidtowych zmianach w wodzie do spozycia.
Wystgpowanie ogélnej liczby mikroorganizméw w 22+2°C po 72h w 1 ml w wodzie
do spozycia $wiadczy o duzej zasobnosci wody w organiczne substancje pokarmowe
i potencjalne warunki do rozwoju réznego rodzaju mikroorganizméw.

Wobec powyzszego celem ochrony zdrowia mieszkafncow terendéw zaopatrywanych w wode z
wodociaggu Wola Wiazowa Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie
zakazuje korzystania z wody pochodzacej z ujecia wody wodociagu Wola Wiazowa do czasu
doprowadzenia jej jako$ci do obowiazujacych wymagan, co powinno byé udokumentowane
przedstawieniem PPIS w Belchatowie pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego
wody. Mieszkanicom terenéw zaopatrywanych w wode z ujecia wody wodociagu Wola
Wiazowa nalezy zapewni¢ wode bezpieczng dla zdrowia ze zrédta o jakosci wody
spelniajacej wymagania sanitarne.

W mysl § 17 ust.1 pkt 4 i ust. 4 w/w rozporzadzenia w przypadku stwierdzenia braku
przydatnosci wody do spozycia wlasciwy panstwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje
unieruchomienie wodociagu lub innego urzadzenia zaopatrujacego ludnos¢ w wode oraz
podjecie dziatan naprawczych.

Z uwagi na to, iz stwierdzone w wodzie z wodociggu Wola Wiazowa zanieczyszczenie
mikrobiologiczne (obecnos¢ ogdlnej liczby mikroorganizméw w 1 ml wody w temperaturze
22+2°C po 68+4h) w ilosci stanowigcej nieprawidlowa zmiane moze stwarzaé zagrozenie dla
zdrowia ludzi Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie nadaje decyzji
rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Betchatowie na podstawie art. 10 § 2 Kpa (t.j.
Dz. U. z 2017r., poz. 1257) odstapit od zasady zapewnienia stronie czynnego udziatu w toku
postgpowania przyjmujac, iz zalatwie%s\p@gvy nie cierpi zwloki ze wzgledu na

gt

niebezpieczenstwo dla zdrowia ludzki
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Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w
Lodzi ul. Wodna 40 za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie w
terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 kpa (tj. Dz.U. 2017r. poz. 1257) z dniem dorgczenia decyzji Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie stronie, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania,
przyshuguje prawo ztozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do jego wniesienia.

Decyzja w tym przypadku staje si¢ ostateczna i prawomocna, co daje tym samyrh brak mozliwosci jej
zaskarzenia do Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Lodzi i zlozenia od niej skargi do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Lodzi.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Ruscu ul. Koniecpolskiego 7, 97-438 Rusiec
3.Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Lodzi, ul. Wodna 40, 90-046 £.6dz

4. Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego ul. Pabianicka 17/19 w Betchatowie
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Belchatowie ul. Pitsudskiego 70, 97-400 Betchatow
6. Aa
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