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LEGENDA:
1. Przepustnica DN100 z napgdem otwdrz/zamknij — odcigcie rurociggu napefniania zbiornikéw retencyjnych
2. Rurocigg DN100/PE100 SDR17 Dz110 — napefnianie zbiomikéw retencyjnych wody czystej
3. Rurociqg ssawny zestawu pompowego PE100, SDR17, Dz200/DN200
4. Zasuwa klinowa miekkouszczelniona DN200 z kdtkiem recznym
5. Lgeznik amortyzacyjny DN200 PN10
6. Zestaw hydroforowy z pompq pfuczqcq wg opisu technicznego
7. tqcznik amortyzacyjny DN150 PN16
8. Rurociqg prosty przepfywomierza elektromagnetycznego DN100 Przedsiebiorstwo Handlowo - Ustugowe PROT Jacek Wojciechowski | Skala
9. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 ul. Zamenhofa 61/8 1:50
10. Rurociag DN150 w kierunku sieci wodociggowej i i 64-100 Leszno Format
11. Manometr z kurkiem manometrycznym Nazwa i adres inwestora Gmina Rusiec A3
12. Kurek do poboru prébek wody ul. Wieluriska 35, 97-438 Rusiec Data
13. Zasuwa klinowa migkkouszczelniona DN150 PN16 Nazwa obiektu, inwestycja 07.2020
14, }’_qcznik amortyzacyjny DN100 PN16 Budowa dwdch zbiornikéw wody czystej wraz z niezbedng infrastrukturg miedzyobiektowa,
15. Zawdr zwrotny grzybkowy DN100 montazu zestawu pomp zasilajacych sie¢ wodociggowa wraz z uktadem zasilajacym i sterujgcym Stadium
16. Przepustnica 7 dZwigniq reczng DN100 Rusiec, dz. nr 2020/1, obreb 16 Rusiec, gmina Rusiec PB
17. Rurociqg wody ptuczqcej DN100 Tres¢ rysunku Rout budvnku SUW - st okt Nrrys.
18. Przepustnica DN100 z napgdem otwdrz/zamknij — odcigcie rurociqgu wody pfuczqeej U7 budynxu ~ Stan projexiowany 52
19. Montaz napedu elektryczneqo otwdrz/zamknij na przepustnicy DN65 Imig i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Podpis
20. Montaz napedu elektrycznego otwdrz/zamknij na przepustnicy DN100 instalacyjna w zakresie
. z . f sieci, instalacji i urzgdzen
21. Montoz nqpedu E|ektryc Znego OtWOFZ/ quka na przePUSthy DNS0 Projektant mgr inz. Dorota Wyszyriska cieplnych, wejnlylacf/jnych, 310/DOS/11
gazowych, wodociggowych
UWAGA i kanalizacyjnych
Projektowane orurowanie wykonaé ze stali gatunku nie gorszego niz AISI 316 instalacyjna w zakresie
Nalezy stosowac materiaty ziqezne ze stali A4 » o steci, instalacji I urzadzen
Asystent mgr inz. Marcin Slgski cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych




